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村岡公民館、消防団第６分団器具置場改築工事（電気設備工事）

令和５年９月藤沢市議会定例会

議　案　資　料
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幹線設備系統図
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幹線動力設備 Ｒ階平面図 1 / 3 0 0
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インターホン・トイレ呼出・誘導支援設備系統図
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　※　二重天井およびケーブルラック内は、ころがし配線とする。

　※　防火区画・防火上主要な間仕切りを貫通する箇所は、

　※　立上り・立下り分は、適切な保護管にて保護すること。

　　　国土交通大臣認定工法を施すこと。

SL SLSLSL SLSL SL SL SL

SSM

SL

SL

SLSLSLSLSLSL SLSLSLSLSL

SL SL SL SL SL SL SL

SSM

SL

SSM

UDESMTUDT

TP UD

UDT

TP

SMO SME SMO SME

UDE

UDE

SMTUDT

TP

UDT

TPUD

UDT

TP

UDT

TP UD

SMT

SMO

SME

UDE

SMTSMT

UDT

TP

UD

5


	13案内図
	14配置図

